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Projekt megnevezése:

Citadella projekt - „A Szabadság Bástyája”

Projektelem:

Tervfázis:

Szakág:

TARTÓSZERKEZET

Megnevezés: Lépték:

Dátum:Tervkód:

CL-RO-     -STA-        -       -KT

RONDELLA ÉPÜLET

KIVITELI TERV KT

VAS 50

L1 Főlépcsőház falak vasalási terv

301

1:0
1:25
1:50

01.08.2022

Jelmagyarázat

vasbeton metszet

vasbeton pillér - felmenő szerk

vasbeton nézet

meglévő szerkezet

változást jelző revíziós felhő

vasalt aljzat talaj

szerelőbeton ágyazat

munkahézag fugaszalag

Betonminőségek - MSZ EN 206:2014 és MSZ 4798:2016 szerint

Szerkezet C.nom Betonm. Környezeti o. Dmax T . o. Szabvány száma Megjegyzés

Alapozások 40mm C30/37 XC2 24 F3 MSZ 4798:2016

Támfalak 40mm C30/37 XC2-XF1 24 F3 MSZ 4798:2016

Beltéri falak, pillérek 30mm C30/37 XC1 24 F3 MSZ 4798:2016

Beltéri födémek,
lépcsők, vasalt aljzatok 30mm C30/37 XC1 24 F3 MSZ 4798:2016

Vízgyűjtők 40mm C30/37 XC4-XA1-XV3(H) 24 F3 MSZ 4798:2016

Kültéri lépcsők 40mm C30/37 XC4-XF3 24 F3 MSZ 4798:2016

Kültéri vízszintes
beton felületek 40mm C30/37 XC4-XF3 24 F3 MSZ 4798:2016

Kültéri vizes
műtárgyak 40mm C30/37

XC4-XA1-
XV3(H)-XF3 24 F3 MSZ 4798:2016

Beltéri gerendák 30mm C30/37 XC1 24 F3 MSZ 4798:2016

Kiemelt szintű 
minőségellenőrzés

Kiemelt szintű 
minőségellenőrzés

Kiemelt szintű 
minőségellenőrzés

Kiemelt szintű 
minőségellenőrzés

Beltéri fehérbeton 
(látszóbeton) * 30mm C30/37 XC1 16 F4 MSZ 4798:2016

* A fehérbeton szerkezetekhez részletes betontechnológiai leírást és öntési tervet kell készíteni.
A megadott beton receptúra a fehérbeton tekintetében az alap információkat tartalmazza,

de az öntési ütemek tekintetében szükséges betontechnológiai leírásban megadottak szerint
 zsugorodáskompenzáló adalékszer alkalmazása. 

Kiemelt szintű 
minőségellenőrzés

301 Általános tervjavítás

300 Általános tervjavítás

202 Általános tervjavítás

201 Általános tervjavítás

200 Általános tervjavítás

102 Általános tervjavítás

101 Általános tervjavítás

100 Bírálati tervleadás

A rajzok a                           dátumú építészmodell alapján készültek.2022.06.29.

Általános vasszerelési előírásokat lásd CL - Általános előírások tervlapon!

Vaskimutatás
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R50_25 80.812 24 4.19 90.88 változó

R50_30 18.012 6 3.30 20.22 változó

R50_59 140.112 58 4.03 157.64 változó

R50_61 72.512 58 2.31 81.56 változó

R50_63 60.212 58 2.14 67.72 változó

R50_64 129.112 58 3.42 145.24 változó

699.712 102 7.72R50_15 773787.44

128.116 14 5.80R50_19 58081.20

226.112 50 5.09R50_20 509254.57

766.812 148 5.83R50_21 584862.84

35.412 6 6.64R50_22 66539.84

256.812 40 7.23R50_23 723289.20

23.612 6 4.43R50_24 44326.58

144.212 32 5.08R50_27 508162.41

138.812 32 4.89R50_28 489156.33

109.320 12 3.69R50_29 36944.33

58.420 4 5.92R50_31 59223.69

62.420 4 6.32R50_32 63225.29

102.412 24 4.80R50_33 481115.20

340.820 28 4.94R50_34 494138.20

216.412 50 4.87R50_35 487243.71

353.920 28 5.12R50_37 512143.50

114.920 12 3.88R50_38 38846.60

767.212 150 5.76R50_39 576864.00

93.012 26 4.03R50_40 403104.78

13.012 4 3.65R50_41 36614.62

215.625 20 2.80R50_42 28056.00

1730.620 112 6.27R50_43 627701.78

285.920 26 4.46R50_44 446115.92

568.720 40 5.77R50_45 577230.63

50.620 6 3.42R50_46 34220.53

39.912 18 2.50R50_47 25044.94

52.512 18 3.28R50_48 32859.11

507.120 40 5.14R50_52 514205.64

485.920 40 4.93R50_53 493197.04

102.712 66 1.75R50_55 175115.63

173.912 220 0.89R50_56 89195.79

276.520 64 1.75R50_58 175112.13

15.520 1 6.27R50_66 6276.27

28.620 2 5.80R50_85 58011.60

89.516 15 3.78R50_91 37856.70

42.220 4 4.28R50_94 42817.12

207.120 13 6.46R50_96 64683.97

226.020 13 7.05R50_98 70591.66

8 282.291 111.5- 8 -fm
282.29

12 3279.691 2912.4- 12 -fm
3279.69

Össztömeg: 19040.9 kg
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Vasalás benyújtása

Vasalás benyújtása

Vashosszakat lásd. T50_25 táblázat
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az üvegszerkezet csatlakozásánál
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2020
10

102020

Vaskimutatási lista tartalmazza a toldási hosszakat!
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R50_54 3 20 / 200 - Szegő erősítés

Kilépés

R15
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felső hosszvasalás, R11/R12/R13/R14 szerint.
Gerenda különböző pozíciójú
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CL-RO-KT-CSP-UVG-02
CL-RO-KT-STA-ATN-UVG-01
CL-RO-KT-STA-ACE-10
Acél és üvegszerkezetek készülnek, részleteit lásd:
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R50_72, R50_73, R50_74
R50_75, R50_76, R50_77  16/ 20

R16

R16

R14R14

Darabszám: 2,8/m2
Kiosztás: 60cm x 60cm raszterben.
Pozíciós szám: R50_50
Távtartók/Sámlivasak alsó és felső lemez háló között.
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R50_9 3 12 / 200 - Szegő

R50_17 14 12 / 200 - Gerenda kengyel

R50_54 33 20 / 200 - Szegő erősítés

R50_18 33 20 / 200 - Szegő erősítés
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R50_56 12 / 200
Modix elem: Typ P
SM12B-P-890

R50_56 12 / 200
Modix elem: Typ P
SM12B-P-890

R50_57 12 / 200
Modix elem: Typ D21
SM12A-D21-SM12A-720(250-220)

Menetes betonacéltoldó elem
Modix-SM12A+SM12B
S355 EN 10025-2
L=113mm
SM12A L=63mm
SM12B L=52mm

R50_4 12 / 200

Menetes betonacéltoldó elem
Modix-SM12A+SM12B
S355 EN 10025-2
L=113mm
SM12A L=63mm
SM12B L=52mm

Falak csatlakozása Peikko Modix elemekkel.
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Erősítő vasalás a fal külső és belső síkján.
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R50_41 2 12 / 200 - Fal függőleges vas erősítő

Erősítő vasalás a fal külső és belső síkján.

R50_43 13 20 / 200 - Fal függőleges vas erősítő
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R50_18 33 20 / 200 - Tüskézés erősítés
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R50_18 33 20 / 200 - Szegő erősítés
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Erősítő vasalás a fal külső és belső síkján.
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R50_43 36 20 / 200 - Fal függőleges vas erősítő

R5
0_

97
4

20
/2

00
-S

ze
gő

 e
rő

sí
té

s

R50_54 33 20 / 200 - Szegő erősítés
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R50_39 45 12 / 200 - Fal függőleges vas erősítő

R50_51 3 20 / 200 - Szegő erősítés

R5
0_

2
20

20
/2

00
-S

ze
gő

 e
rő

sí
té

s

R5
0_

2
20

20
/2

00
-S

ze
gő

 e
rő

sí
té

s
R5

0_
4

25
12

/2
00

-S
ze

gő
 e

rő
sí

té
s

R5
0_

97
5

20
/2

00
-S

ze
gő

 e
rő

sí
té

s

R50_43 36 20 / 200 - Fal függőleges vas erősítőR50_45 10 20 / 200 - Fal függőleges vas erősítő

R50_45 10 20 / 200 - Fal függőleges vas erősítő
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R50_39 45 12 / 200 - Fal függőleges vas erősítő

R50_54 33 20 / 200 - Tüskézés erősítés

R50_51 10 20 / 200 - Szegő erősítés
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R50_31 2 20
Áttörés erősítő / Kívül-belül

R50_32 2 20
Áttörés erősítő / Kívül-belül
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Áttörés erősítő / Kívül-belül
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R50_60 13 12 / 200 - Áttörés szegő erősítés
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R50_51 13 20 / 200 - Áttörés szegő erősítés Zsalu ívbe helyezve
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60

1.
59

Nyírási zóna 3 - 10,5m2
Erősítő kampó - 75db
min. 7db/m2

Nyírási zóna 4 - 14,5m2
Erősítő kampó - 210db
min. 14db/m2

Nyírási zóna 4: svmax=200mm, sfmax=400mm
Nyírási zóna 3: svmax=400mm, sfmax=400mm
Kiosztás távolsága 

Kampó pozíció: R50_101, R50_102
Erősítő kampó elhelyezése lépcsőkarok vonalában.

svmax

sf
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ax

1.
50

60
60

60

60 1.
59

60

60
60

1.
48

1.
48

1.
59

Nyírási zóna 2 - 15m2
Erősítő kampó - 210db
min. 14db/m2

1.
45 60

60

Nyírási zóna 1 - 9,5m2
Erősítő kampó - 70db
min. 7db/m2

Nyírási zóna 2: svmax=200mm, sfmax=400mm
Nyírási zóna 1: svmax=400mm, sfmax=400mm
Kiosztás távolsága 

Kampó pozíció: R50_101
Erősítő kampó elhelyezése lépcsőkarok vonalában.
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R50_71 1 16

2 x R50_19 16

R50_19 2 16

R50_19 2 16

R50_66 1 20

R50_26 16

R50_65 8 / 400

+10.91

+11.40

+10.71

+10.91

R50_71 1 16

2 x R50_19 16

R50_19 2 16

R50_19 2 16

R50_66 1 20
R50_68 1 20

2 x R50_67 20

+11.40

R50_12 16

R50_65 8 / 400
+10.71

+9.59

R50_87 1 16

R50_19 2 16

R50_19 2 16

R50_19 2 16
R50_11 16

2 x R50_85 20

R50_65 8 / 400

2 x R50_19 16

2 x R50_86 20

+9.39

+10.32

2 x R50_94 20

R50_17 12 / 200

2 x R50_95 20

+9.39

R50_92 1 16

+9.59

+10.32

R50_93 1 16

R50_91 2 16

R50_91 1 16

R50_91 2 16

R50_91 2 16

R50_65 8 / 400

R50_82, R50_83, R50_84
R50_88, R50_89, R50_90  16/ 20

R50_10 12

R50_17 12

16
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n 
80

cm

16 esetén 80cm

R50_91 2 16

+9.39

2 x R50_94 20

R50_17 12 / 200

2 x R50_95 20

+10.32

R50_65 8 / 400
R50_93 1 16

R50_91 2 16

+9.59

R50_91 2 16

2 x R50_91 16

20

fm 2 12

R50_6 12 / 100
HIT-HY 200-R
Bef.mély.: 200mm

R50_4 12 / 200

Falak csatlakozása Fúrt ragasztott betonacéllal.

R50_91, R50_93
R50_94, R50_95  16/ 20

R50_17 14 12 / 200 - Gerenda kengyel

R4szerintR50_7 3 12 / 200 - Tüskézés

Gerenda hosszvasalás benyújtása.
Alapháló leszegése és tüskézése.
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R50_60 3 12 / 200 - Szegő
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R50_7 7 12 / 200 - Szegő

R50_7 7 12 / 200 - Tüskézés

R50_9 8 12 / 200 - Tüskézés

R4szerint

Gerenda hosszvasalás benyújtása.
Alapháló leszegése és tüskézése.
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R50_18 5 20 / 200 - Tüskézés erősítés

Erősítő vasalás.
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R50_18 6 20 / 200 - Szegő erősítés

R50_18 3 20 / 200 - Szegő erősítés

R50_51 3 20 / 200 - Szegő erősítés

R50_18 3 20 / 200 - Tüskézés erősítés

R50_54 6 20 / 200 - Szegő erősítés

Erősítő vasalás.

R50_54 3 20 / 200 - Tüskézés erősítés

R50_54 3 20 / 200 - Szegő erősítés

R50_51 3 20 / 200 - Szegő erősítés
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R50_54 6 20 / 200 - Tüskézés erősítés
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Vaspozíciók falnézetek szerint.
Felső falszakasz vasalás kialakítása.
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R50_66 1 20

R50_69 1 20

2 x R50_69 20

2 x R50_67 20

R50_66 1 20

R50_70 1 20

Belső oldal

ATN2

ATN2

A

A
B

B

D
D

E
E E1

E1

A1

A1
B1

B1

Belső oldal

Külső oldal

Külső oldal

ATN1

ATN1
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R50_24 3 12 / 200 - Fal függőleges vas
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Üvegszerkezet

R50_21 16 12 / 200 - Fal függőleges vas

R50_25 12 12 / 200 - Fal függőleges vas Zsaluba vágva

+10.91

+6.41
+6.96

-0.62

T50_25  és T50_30 táblázat

+10.71

+2.79

+2.48

-0.22
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R50_9 33 12 / 200 - Tüskézés
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R50_60 3 12 / 200 - Szegő

R50_21 13 12 / 200 - Fal függőleges vas

Pozíció DB a
R50_25.1 1 420
R50_25.2 1 394
R50_25.3 1 378
R50_25.4 1 368
R50_25.5 1 361
R50_25.6 2 358
R50_25.7 1 361
R50_25.8 1 367
R50_25.9 1 377
R50_25.10 1 392
R50_25.11 1 416

A vashosszak cm-ben értendők.
R50_25 és R50_30 vaspozicíók zsaluzatba vágott hosszai.

fm 2 12

Alapháló vasalás a fal külső és belső síkján.

+4.64

Pozíció DB a
R50_30.1 2 330
R50_30.2 1 352
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R7 R50_55 33 12 / 200

Kiosztás: smax=400mm
Kampó pozíció: R50_1, R50_100

R50_21 16 12 / 200 - Fal függőleges vas

R50_33 12 12 / 200 - Fal függőleges vas
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R50_30 3 12 / 200 - Fal függőleges vas Zsaluba vágva
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R50_23 10 12 / 200 - Fal függőleges vas

8x200

R50_60 13 12 / 200 - Szegő Zsalu ívbe helyezve

R50_60 13 12 / 200 - Szegő
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13x20040017x200

R50_60 3 12 / 200 - Szegő

R50_15 13 12 / 200 - Fal függőleges vas R50_15 7 12 / 200 - Fal függőleges vas

R50_15 0 12 / 200 - Fal függőleges vas
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Üvegszerkezet

+0.09

+10.91

-0.62

+11.40

+9.39

+9.59

Alapháló vasalás a fal külső és belső síkján.

17x200

+6.86

+4.51
+4.59

+1.74

R50_21 45 12 / 200 - Fal függőleges vas

+10.44

8x200

Kiosztás: smax=400mm
Kampó pozíció: R50_1, R50_99
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R50_15 32 12 / 200 - Fal függőleges vas

R50_7 33 12 / 200 - Tüskézés

R50_21 45 12 / 200 - Fal függőleges vas
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R50_22 3 12 / 200 - Fal függőleges vas
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R50_15 32 12 / 200 - Fal függőleges vas

R50_23 10 12 / 200 - Fal függőleges vas

R50_55 33 12 / 200 - Fal függőleges vas
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R50_60 29 12 / 200 - Szegő Zsalu ívbe helyezve
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Kiosztás: smax=400mm
Kampó pozíció: R50_1
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T50_59  és T50_61 táblázat

A vashosszak cm-ben értendők.
R50_59 és R50_61 vaspozicíók zsaluzatba vágott hosszai.

fm 2 12

R50_61 29 12 / 200 - Fal függőleges vas Zsaluba vágva

fm 2 12

Pozíció DB a
R50_59.1 1 403
R50_59.2 1 361
R50_59.3 1 331
R50_59.4 1 306
R50_59.5 1 288
R50_59.6 1 271
R50_59.7 1 258
R50_59.8 1 246
R50_59.9 1 237
R50_59.10 1 229
R50_59.11 1 223
R50_59.12 1 218
R50_59.13 1 215
R50_59.14 1 214
R50_59.15 1 213
R50_59.16 1 214
R50_59.17 1 216
R50_59.18 1 220
R50_59.19 1 225
R50_59.20 1 231
R50_59.21 1 240
R50_59.22 1 249
R50_59.23 1 263
R50_59.24 1 276
R50_59.25 1 294
R50_59.26 1 314
R50_59.27 1 340
R50_59.28 1 375
R50_59.29 1 424

Pozíció DB a
R50_61.1 1 232
R50_61.2 1 209
R50_61.3 1 190
R50_61.4 1 173
R50_61.5 1 159
R50_61.6 1 147
R50_61.7 1 136
R50_61.8 1 127
R50_61.9 1 118
R50_61.10 1 113
R50_61.11 1 107
R50_61.12 1 103
R50_61.13 1 100
R50_61.14 1 98
R50_61.15 1 98
R50_61.16 1 98
R50_61.17 1 99
R50_61.18 1 103
R50_61.19 1 106
R50_61.20 1 111
R50_61.21 1 117
R50_61.22 1 124
R50_61.23 1 134
R50_61.24 1 144
R50_61.25 1 156
R50_61.26 1 171
R50_61.27 1 186
R50_61.28 1 206
R50_61.29 1 227

Alapháló vasalás a fal külső és belső síkján.
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R50_60 29 12 / 200 - Szegő
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R50_60 29 12 / 200 - Szegő Zsalu ívbe helyezve
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R50_59 29 12 / 200 - Fal függőleges vas Zsaluba vágva

R50_59 29 12 / 200 - Fal függőleges vas Zsaluba vágva

R50_61 29 12 / 200 - Fal függőleges vas Zsaluba vágva

R50_60 29 12 / 200 - Szegő
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Pozíció DB a
R50_64.1 2 342
R50_64.2 1 322
R50_64.3 1 296
R50_64.4 1 275
R50_64.5 1 257
R50_64.6 1 242
R50_64.7 1 230
R50_64.8 1 220
R50_64.9 1 211
R50_64.10 1 205
R50_64.11 1 199
R50_64.12 1 189
R50_64.13 1 187
R50_64.14 2 186
R50_64.15 1 189
R50_64.16 1 192
R50_64.17 1 205
R50_64.18 1 211
R50_64.19 1 219
R50_64.20 1 229
R50_64.21 1 241
R50_64.22 1 255
R50_64.23 1 273
R50_64.24 1 294
R50_64.25 1 319
R50_64.26 1 355
R50_64.27 1 407

Pozíció DB a
R50_63.1 1 214
R50_63.2 1 191
R50_63.3 1 169
R50_63.4 1 152
R50_63.5 1 136
R50_63.6 1 123
R50_63.7 1 112
R50_63.8 1 103
R50_63.9 1 94
R50_63.10 1 89
R50_63.11 1 83
R50_63.12 1 78
R50_63.13 1 75
R50_63.14 2 74
R50_63.15 1 74
R50_63.16 1 74
R50_63.17 1 78
R50_63.18 1 82
R50_63.19 1 86
R50_63.20 1 91
R50_63.21 1 99
R50_63.22 1 108
R50_63.23 1 118
R50_63.24 1 130
R50_63.25 1 144
R50_63.26 1 162
R50_63.27 1 181
R50_63.28 1 204
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R50_64 29 12 / 200 - Fal függőleges vas Zsaluba vágva

Acélszerkezet

+11.40

16x100

+9.59

T50_63  és T50_64 táblázat
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R50_64 29 12 / 200 - Fal függőleges vas Zsaluba vágva
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A vashosszak cm-ben értendők.
R50_63 és R50_64 vaspozicíók zsaluzatba vágott hosszai.

R50_60 29 12 / 200 - Szegő Zsalu ívbe helyezve

fm 2 12

Alapháló vasalás a fal külső és belső síkján.
Kiosztás: smax=400mm
Kampó pozíció: R50_1
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R50_63 29 12 / 200 - Fal függőleges vas Zsaluba vágva

R50_63 29 12 / 200 - Fal függőleges vas Zsaluba vágva
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R50_62 29 12 / 200 - Szegő Zsalu ívbe helyezve
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